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Číslo kabelu odkud kam popis typ délka (m)
W 1 RA32 CH1 VENKOVNÍ JEDNOTKA 26A JXFE-R B2ca,s1,d0 2x2x1 80
W 2 RA32 CH2 VENKOVNÍ JEDNOTKA 26B JXFE-R B2ca,s1,d0 2x2x1 80
W 3 RA32 B1 TEP. A REL.VLHKOST PŘÍVODU VZT 26 CT 3.NP PRAFlaCom F 2x2x0,8 30

W 4 RA32 B2
MONITORING TEP. A REL.VLHKOST TECHN.MÍSTNOST CT 

3.NP PRAFlaCom F 2x2x0,8 30
W 5 RA32 F1 HYGROSTAT PŘÍVODU VZT 26 CT 3.NP PRAFlaCom F 1x2x0,8 30
W 6 RA32 P1 RYCHLOST PROUDĚNÍ PŘÍVOD VZT26 PRAFlaCom F 2x2x0,8 30
W 7 RA32 Y1 ZVLHČOVAČ CT 3.NP PRAFlaCom F 3x2x0,8 30
W 8 RA32 Y1 ZVLHČOVAČ CT 3.NP PRAFlaCom F 2x2x0,8 30
W 9 RA32 Y1 ZVLHČOVAČ CT 3.NP PRAFlaSafe F-J 3x1,5 30
W 10 RA32 R VELIN KOMUNIKACE BACNet/IP Belden 8205 15

385

Součet z délka (m)
typ Celkem
Belden 8205 15
PRAFlaCom F 3x2x0,8 30
PRAFlaCom F 1x2x0,8 30
PRAFlaCom F 2x2x0,8 120
JXFE-R B2ca,s1,d0 2x2x1 160
PRAFlaSafe F-J 3x1,5 30
Celkový součet 385

Seznam kabelů

ROZVADĚČ RA32

KRNM REKONSTRUKCE CT V BUDOVĚ CH 1.NP A L 3.NP

Seznam kabelu RA32 1/1 D.1.4.5-003-SO-02 Seznam kabelů.xls
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