Příloha č. 19 – Uživatelská dokumentace 
Stávající dokumentace viz jednotlivé skupiny zařízení (jednotlivé přílohy).
Požadovaný stav:

Dodat uživatelskou dokumentaci  s následující strukturou

1) Technická zpráva 
/obecný popis DISPEČERSKÉHO CENTRA – účel, vizualizace, umístění, základní připojení/

2) Přehledové schéma DISPEČERSKÉHO CENTRA 
3) Blokové schéma DISPEČERSKÉHO CENTRA /základní propojení/
4) Schémata připojení, tabulky připojovacích rozhraní
5) Obecný návod pro obsluhu DISPEČERSKÉHO CENTRA

6) Bezpečnostní pokyny

7) Provozní podmínky


