6.NP

RHE 6

R-dialyza III

REVIZE: DATUM: PREDMET REVIZE:

REVIZI PROVEDL:

LEGENDA ZNACEK:

A
[—]
RHE 6

R-dialyza

Kabel - sit

pripo jkovd/smytkovaci skii

rozvadét patro 6-stard rozvadna

rozvadét Gpravna vody

NAPAJECI SOUSTAVA NN: 3 NPE, AC 400/230V/ TN-C-S

OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE

VEDOUCI| PROJEKTU: ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

KONTROLA:

Oldtich St?‘Tteck)’/( ' Ing.Old¥ich St¥itecky -

C/

OBJEDNATEL: v FN Bohunice
Jihlavska 20, 625 00 Brno

PK Stiitecky

Tel: +420728763624

www.pkstritecky.cz

IC: 06611109
info@pkstritecky.cz

NAZEV ZAKAZKY

, ZAKAZKA CISLO: S—0271
REKONSTRUKCE UPRAVNY VODY
FNB, OBJEKT L, 4.NP, JIHLAVSKA 20, 625 00 BRNO DATUM: 10/2024
STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE ERITIO:
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY MERITKO: T
OBJEKT PARE:
SO 01 — UPRAVNA VODY
CAST — PROFESE
D.1.2.5. — TPS — SILNOPROUD
DOKUMENT — VYKRES EISLO VYKRESU: REVIZE:

SCHEMA HLAVNICH ROzVODU

D.1.2.5 b.01
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