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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

VEŘEJNÁ ČÁST

Vážení,

dne 24. 04. 2025 obdržel zadavatel dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazů podává zadavatel následující vysvětlení.
Dotaz č. 1:
[image: ]
Odpověď: 
Položka č. 186 byla v rámci předchozích revizí odstraněna.










Dotaz č. 2:
[image: ]
Odpověď: 
Položka č. 2060 byla pro duplicitu odstraněna

Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:
Nové dokumenty:
·  
Aktualizované dokumenty
· 3_GPK_VV-Stavební_Vysv_15,16,18,19,20,22
Dopad vysvětlení na lhůtu k podání nabídek:
S ohledem na podané vysvětlení se lhůta k podání nabídek neprodlužuje.

S pozdravem



MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Slavomír Halla, Ph.D., tel. 5 3223 3445, Halla.Slavomir@fnbrno.cz
			1/2 
                	   
image1.jpeg
FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO




image2.png
V Soupisu praci ASR u poloZzky 186 je MJ m, ale dle VV je poéitdno s m2.

186 K |6222731R3 Dodévka a montaz fasadniho osténi m 1662,342
"vyméra byla odméFena z vykrest uvedenjch v

poznamce této polozky - plocha osténi"

Okna.obyed*0,3 1662,342

Rozpad figury: Okna_obvod
5541,140

Zadame o provéFeni a pFipadnou dpravu MJ.
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V Soupisu praci ASR jsou pro Ostatni vyrobek Ov.80 2 polozky:

1992 'Ov.80 - Ventilaéni turbina pro odvatrani vytahové
K |0ST000110 Sachty, dodévka a monta? kus 8,000
'0v.80 - Ventilaéni turbina pro odvatrani vytahové. s 3000

2060 . RMAT00360

Sachty, specifikace dle PD, dodvka a montéz

%4déme o odstranéni duplicitni polozky.





