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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

VEŘEJNÁ ČÁST

Vážení,

dne 24. 04. 2024 obdržel zadavatel dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazů podává zadavatel následující vysvětlení.
Dotaz č. 1:
Ve VV chybí okna O.128 - O.130, která jsou uvedena ve výpisu oken. 
Odpověď: 
Doplněny položky č. 2081, 2082, 2083 v soupisu práce (D.1.1-SO-01).
Dotaz č. 2:
Ve VV chybí dveře E.E.14, jsou uvedeny v tabulce exteriérových dveří. 
Odpověď: 
Doplněny položky č. 2084, 2085 v soupisu práce (D.1.1-SO-01).
Dotaz č. 3:
Ve VV chybí sanitární příčka OV.41. 
Odpověď: 
Doplněna položka č. 2086 v soupisu práce (D.1.1-SO-01).
Dotaz č. 4:
[bookmark: _Hlk196843116]Žádám o upřesnění OV.79 – stropní ocelový hák. 
Odpověď: 
Jedná se o chybu. Ov.79 z D.1.1-SO-01-A-09 je odstraněno.
Dotaz č. 5:
Žádám o upřesnění požadavků na prvek hliníková stěnová mřížka OV.60 – 65 a OV.74a, b. Prosím o vysvětlení pojmu „exektivní plocha“. 
Odpověď: 
Jedná se o chybu. Má být napsáno „efektivní plocha“ 
Veškeré požadavky na Ov.60 – Ov.65 jsou popsané v tabulce D.1.1-SO-01-A-09. 
Dotaz č. 6:
Ve VV chybí dveře D.298, které jsou v tabulce interiérových dveří. 
Odpověď: 
Doplněna položka č. 2087 v soupisu práce (D.1.1-SO-01).
Dotaz č. 7:
Ve VV chybí dveře PD.070-081, které jsou v tabulce posuvných dveří. 
Odpověď: 
Doplněny položky č. 2088 – 2099 v soupisu práce (D.1.1-SO-01).
Dotaz č. 8:
Ve VV chybí revizní dvířka RD.07 (1x) a RD.07b (4x), jsou v tabulce revizních dvířek.
Odpověď: 
V rámci položky č. 1647 opraven výkaz výměr.
Byla doplněna položka č. 2100 v soupisu práce (D.1.1-SO-01).
Dotaz č. 9:
V tabulce posuvných dveří jsou tyto nesrovnalosti: 
· Dveře PD.064 – ve schématu je uveden hliník, v popisku DTD plná 
· Dveře PD.065 – ve schématu je uveden hliník, v popisku DTD dutinkové 
· Dveře PD.001 – v popisu je uvedena požární odolnost, ve sloupci pro požární odolnost není specifikováno 

Odpověď: 
· [bookmark: _Hlk196739862]Dveře PD.064 – v tabulce není popsáno že dveře jsou DTD. 
· Dveře PD.065 - v tabulce není popsáno že dveře jsou DTD. 
· [image: ]Dveře PD.001 – požární odolnost z popisu je odstraněna v soupisu práce (D.1.1-SO-01) a D.1.1-SO-01-A-05.3. 


Dotaz č. 10:
V tabulce interiérových dveří jsou tyto nesrovnalosti: 
· U dveří s popisem ocelové je uveden materiál DTD (dveře D.35, 38, 52 ...) 
· Dveře D. 99 – 101 a D.289 výplň dutinková, požadována ale PO 
Odpověď: 
Popis dveří je opraveny v tabulce interiérových dveří (D.1.1-SO-01-A-05.2) a v soupisu práce (D.1.1-SO-01) v soupisu práce (D.1.1-SO-01).
Dotaz č. 11:
Podle TZ, části spodní stavba, je pažení tvořeno pilotami a „mezi pilotami budou provedeny klenbičky z vyztuženého stříkaného betonu“. Ve které položce VV jsou tyto klenbičky ze stříkaného betonu a výztuž? 
Odpověď: 
Doplněny položky č. 2102, 2103, 2104 a 2105 v soupisu práce (D.1.1-SO-01). 
Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:
Nové dokumenty:
·  
Aktualizované dokumenty
· 3_GPK_VV-Stavební_15_16_18_19_20_21_22
· D.1.1-SO-01-A-05.2 Tabulka interiérových dveří_Vysv_16
· D.1.1-SO-01-A-05.3 Tabulka posuvných dveří_Vysv_16
Dopad vysvětlení na lhůtu k podání nabídek:
S ohledem na podané vysvětlení se lhůta k podání nabídek neprodlužuje.

S pozdravem



MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Slavomír Halla, Ph.D., tel. 5 3223 3445, Halla.Slavomir@fnbrno.cz
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