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Veřejná zakázka: FN Brno - výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - projekt 335V911000001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 43

Vážení,

dne 16. 05. 2025 obdržel zadavatel dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazu podává zadavatel následující vysvětlení.
Dotaz č. 1:
[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, účtenka, Písmo

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.]
Odpověď: 
Led svítidla a osvětlovací stožáry pro etapu A - opraveno a vyspecifikováno v položkách soupisu práce pol. č. 5, 6, 8, 9 (SO-08-11.1).
Led svítidla pro etapu B - opravená pol. č. 4 (SO-08-11.2). 
Světelný vypočet není zapracovaný, protože nebyl požadovaný dotčenými orgány ani stavebním úřadem v rámci inženýringu.






Dotaz č. 2:
[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, řada/pruh

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.]
Odpověď: 
Jedná se o dvě investičně a termínově nezávislé stavby. Není tedy možně přesně definovat jaká konkrétní opatření na ochranu konstrukci CKTCH v rámci výstavby GPK je třeba bude provést. 
Před začátkem výstavby GPK bude potřebné zjistit reálný stav objektu CKTCH v místech napojení na objekt GPK a ve spolupráci  se zhotovitelem a investorem objektu CKTCH vyřešit tato opatření na základě skutečného stavu objektu CKTCH.
Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:
Nové dokumenty:
· [●]
Aktualizované dokumenty
· 3_GPK_R-Stavební_Vysv_43
Dopad vysvětlení na lhůtu k podání nabídek:
S ohledem na podané vysvětlení se lhůta k podání nabídek neprodlužuje.

S pozdravem



MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno
Vyřizuje: Mgr. Slavomír Halla, Ph.D., tel. 5 3223 3445, Halla.Slavomir@fnbrno.cz
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soupis praci obsahuje v ¢asti SO-08-11.1 — Aredlové osvétleni, etapa A polozku ¢. 8 a polozku

¢.9
8 Kl2s LED svitidlo 52W, IP66, 3000K-CRI70, 7845Im, ks 26,000
IK08, na stozar
9| kl26 LED svitidio 19W, 1P66, 3000K, 1980Im, IK07, ks 4,000
antracit, na stozar
av casti SO-08-11.2 — Areélové osvétleni, etapa B polozku ¢. 4
rary: LED svitidlo 52W, IP66, 3000K-CRI70, 7845Im, ks 12,000
IK08, na stozar

Zzadame zadavatele o specifikaci poZadovanych svitidel, pfipadné o

vypoctu k aredlovému osvétleni

zvefejnéni svételného
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Zadame zadavatele o upfesnéni polozky €. 2026 na listé D.1.1-S0-01 — Architekton...

Z popisu polozky ndm neni zfejmy rozsah praci, které maji byt v ramci této poloZky provadény.
Polozka je uvedena jako celek (kpl.), a proto pro jeji spravné ocenéni zadame o podrobné&;jsi
specifikaci. V idealnim pfipadé prosime o rozepsani jednotlivych &innosti (detailni popis
stavebnich praci, popis stavajicich konstrukci, navaznost na PBR CHTCH a GPK....) dle jejich

charakteru a uvedeni odpovidajicich vymér, pfip. o dopInéni vykresové ¢asti.

Opatfeni na ochranu konstrukci CKTCH v mistech
vedeni a napojeni instalaci GPK , uvedeni
2026 | K | OST00304 konstrukci do ptvodniho stavu po provedeni vedeni | kpl 1,000
instalaci GPK (voda, para, horkovod, meziplyny,
slaboproud) do budovy GPK pfes budovu CKTCH




