Fakultni nemocnice Brno
Nova GPK

KOROZNi PRUZKUM

Situace bodl VES a bodu registrace
bludnych proudli (BP1 a BP2)
Vektorové diagramy bludnych proudu

[mV/Im] 0.4
—  _ mé&F. absolutni hodnoty vektoru
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