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Veřejná zakázka: 	FN Brno - výstavba gynekologicko-porodnické kliniky II - 
			projekt 335V911000001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 

Vážení,

dne 24.10.2025 obdržel zadavatel dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazu podává zadavatel následující vysvětlení.
Dotaz č. 1a:
V zadávací dokumentaci konkrétně ve výkazu výměr, se nachází v architektonicko-stavební části položky:
	417
	K
	721233114
	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 160
	kus
	12,000

	418
	K
	7212331R1
	Dodávka a montáž střešních nerezových vpustí
	kus
	12,000

	419
	K
	998721105
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 36 do 48 m
	t
	0,064


Dodavatel v zadávací dokumentaci nenalezl vpusti s DN 160 ale pouze DN 125 a také nenalezl nerezové vpusti.
Jsou vpusti DN 160 a nerezové vpusti předmětem díla? Pokud ano, dodavatel si dovoluje zadavatele požádat o vysvětlení, kde se tyto vpusti v PD nachází. Pokud ne, žádáme touto cestou zadavatele o vymazání položek 417-419 a aktualizaci výkazu výměr.
Odpověď: 
Pol. č.417, 418, 419 (D.1.1-SO-01) byly odstraněny ze soupisu práce.
Dotaz č. 1b:
zadávací dokumentaci konkrétně ve výkazu výměr, v části Technika prostředí stavby – vnitřní kanalizace, se nachází položka:
	100
	K
	721233113
	Střešní vtok DN125 pro gravitační odvodnění střech, se svislým odtokem, se záchytným košem a s továrně připojeným izolačním límcem, provedení vtoku se samoregulačním elektrickým ohřevem 10-30W, 230V
	kus
	12,000






Pokud je v dotazu 01a uvedeno chybné DN160, jedná se dle názoru dodavatele o duplicitu položek č.417 z architektonicko-stavební části a č.100 z části Technika prostředí stavby – vnitřní kanalizace.
Pokud se jedná o duplicitu, žádáme touto cestou zadavatele o aktualizaci výkazu výměr.

Odpověď: 
Nejedná se o duplicitu položek, ale jedná se o nadbytečnou položku č. 417. Pol. č.417 (D.1.1-SO-01) byla odstraněna ze soupisu práce (dotaz č. 1a). Pol.č.100 (D.1.4.1-SO-01.1) je ponechaná v soupisu práce.
Dotaz č. 2:
V zadávací dokumentaci konkrétně ve výkazu výměr, se nachází v architektonicko-stavební části položky:
	421
	K
	7222541R1
	Ov04 - Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 19, dodávka a montáž, výbava a specifikace dle PD
	soubor
	44,000

	422
	K
	7222541R2
	Ov-05 - Suchý systém se skříní, výtokové ventily DN 52, dodávka a montáž, výbava a specifikace dle PD
	soubor
	20,000


Ve výkazu výměr, v části Technika prostředí stavby – vnitřní vodovod, se nachází položky:
	141
	K
	R722250135
	Hadic. systém pro prv.zásah s hadicí DN 19 délky 30 m
	ks
	44,000

	142
	K
	722254126
	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí DIN C 52 s víčkem
	ks
	22,000


Dle názoru dodavatele, se jedná o duplicitní položky.
Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o sdělení, zda se jedná o duplicitu. Pokud ano, žádáme zadavatele o odstranění položek z jedné části výkazu výměr a o jeho aktualizaci. Pokud ne, žádáme o sdělení, co je obsahem jednotlivých položek.
Odpověď: 
Pol.č.421, 422 (D.1.1-SO-01) byly odstraněny ze soupisu práce.
Doplněno o poznámku, že Ov04 a Ov05 je dodávkou ZTI v tabulce ostatních výrobků.
Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:
Nové dokumenty:
· Žádné
Aktualizované dokumenty
· ZD_Příloha 2_PDPS:  3_GPK II_Stavební VV_Vysv_03,04
· D.1.1-SO-01-A-09 Tabulka ostatních výrobků _Vysv_04
· D.1.1-SO-01-B-02 Půdorys 2.PP - celkový_ Vysv_04



Dopad vysvětlení na lhůtu k podání nabídek:
S ohledem na podané vysvětlení se lhůta k podání nabídek prodlužuje, jak je uvedeno v elektronickém nástroji zadavatele.
S ohledem na § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. si zadavatel uvědomuje možné uplynutí lhůt k podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. V případě potřeby je zadavatel posoudí i dodatečné dotazy vztahující se k výše uvedeným otázkám resp. poskytnutým odpovědím a bude-li to relevantní, poskytne zadavatel dodatečná vysvětlení. 

S pozdravem



MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno
Vyřizuje: Mgr. Slavomír Halla, Ph.D., tel. 5 3223 3445, Halla.Slavomir@fnbrno.cz
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